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Pulsante manuale di segnalazione allarme impianto di rilevazione e

Postazione gestione software controllo accessi, impianto segnalazione incendi
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Lettore badge per controllo accessi, per apertura porta con Rilevatore puntiforme di fumo installato a soffitto in ambiente

elettroserratura

Rilevatore puntiforme di fumo installato in controsoffitto o spazi tecnici
e/o nascosti con indicatore ottico di segnalazione in ambiente
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Centrale antintrusione installata in locale tecnico ad h. > 220 cm
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Rilevatore puntiforme di fumo installato su canale unita di
trattamento aria

Tastiera di attivazione/disattivazione impianto antintrusione con
lettore contactleess per attivazione con smartcard

Pulsante manuale di comando scarica impianto di spegnimento
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